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ÜLDANDMED 
 

 

 

 

 projekteeritud rippkeerdkaabel AMKA 1x16+25              542 m 

 

 paigaldada valgusteid 29W LED       15 tk  

 

 paigaldada puitmaste h=9 m       3 tk 

 

 paigaldada juhtimiskilp VJK                1 tk 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


